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Junta de
WP castilla y Leon

Delegacion Territorial de Segovia
Servicio Territorial de Sanidad

NR-PROT.S.-IGA
Ayuntamiento de Sanchonurio

Plaza Mayor, 1 .
40297-SANCHONUNO
(SEGOVIA)

Asunto: Comunicacion de resultados de vigilancia sanitaria de TRIHALOMETANOS en
agua de consumo humano.

En aplicacion de las directrices emitidas por la Direccion General de Salud Publica,
con fecha 13/09/2021 (segun Acta Z 0547484) los Servicios Oficiales Farmacéuticos han
llevado a cabo un muestreo en agua de consumo humano en la RED-SANCHONUNO para
evaluar el parametro TRIHALOMETANOS.

Para su conocimiento como entidad titular del abastecimiento implicado, se adjunta
copia del informe A 171256 emitido por el Laboratorio de referencia de esta Administracion.

A la fecha del muestreo, el resultado obtenido es conforme segiin normativa vigente.

EL JEFE DEL SERVICIO TERRITORIAL
~ P.S.EL SECRETARIO TECNICO

cion 19-01 2018 del llmo.Sr.Delegado Trrtal.
é%&ﬁ@a de Castilla y Ledn en Segovia)

Segovia, a SEe octubre de 2021.

Ayeqiqa;luanggrlos 1, 3. 40005 - SEGOVIA. TLF: 921 417 384 - FAX: 921 417 376 - www.jcyl.es
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INFORME DE ENSAYO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO

N° de Muestra: A 171256

Nombre Fiscol  SERVICIO TERRITORIAL SANIDAD SEGOVIA
Direccion AVDA. JUAN CARLOS |, 3 . SEGOVIA (40005 SEGOMI

Iy

Contenide en VIAL CON TIOSULFATO REFRIGERAD,
Recogida por EXTERNO Consenvacion Laboratorio REFRIGERADA 4 = 2 °C
Procedimiento EXTERNO Fecha Toma Muestra 13/09/21 12:00:00
Centro SEGOVIA Fecha Recepcion 15/09/21
Fecha Inicio Analisis 22/09/2021
Fecha Final Andlisis 04/10/2021
Observaciones DESCRIPCION: AGUA N° CO067554 ROJO ACTA N° Z0547484 Fecha Emisién Informe 06/10/2021
CANTIDAD: 2 x 50 ML
T1° RECEPCI 42°C

tint WP 4
Parémetro

Unidades  Método Ensayo Técnica Resultados Valor esgecificacion

CLORO RESIDUAL LIERE

ma/L EXTERNO Folometria 0,2 0,2-1,0

S

Parametro Unidades _ Método Ensayo Técnica Resultados Valor especificacién

SUMA DE TRIHALOMETANOS o/l Cromatografio Gases-MS 35,2 <100

[ ANALISIS REALIZADCS BN LABORATORIO SUBOONTRATADO ACREDITADO 1SO 17025,
ENSAYOS CLBIERTCS PCR LA ACREDITACION NPL1 163 EMTIDA PCR CA
(CZECH ACCREDITATION INSTITUE) MEMBRO DE ILAC MRA
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